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Цель работы: исследовать однофазный трансформатор.

Описание электрической схемы исследования трансформатора:

Электрическая схема исследования однофазного трансформатора
Вольтметры V1 и V2 обеспечивают контроль за напряжением первичной и вторичной обмоток в режиме х.х. и рабочем режиме. В режиме к.з. вольтметр V2 отключается. Амперметры А1 и А2 обеспечивают контроль за током первичной и вторичной обмоток. Ваттметры PW1 и PW2 контролируют потребляемую и отдаваемую мощность трансформатора.

В режиме х.х. необходимо отключить нагрузку.

В режиме к.з. реостат нагрузочного сопротивления 
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 закорачивается.

Порядок выполнения работы:
1) Опыт х.х. (проверка потерь и тока х.х.)

   Результаты измерений занесли в таблицу

	Измерили
	Вычислили
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Расчёт производим по формулам:
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Также используем данные :
Lxx=5,9 Гн

Lk3=0,4 Гн

R1=29 Oм
R2=0,4 Oм
2) Исследование трансформатора в рабочем режиме

Результаты измерений занести в таблицу 
	№№
	Измерить
	Вычислить
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	Сред.
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Расчёт производится по формулам:
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3) Опыт к. з.

Результаты измерений занесли в таблицу 

	Измерили
	Вычислили
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Расчёт производим по формулам:
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Построение графиков зависимостей 

а) внешняя характеристика трансформатора

б) зависимость КПД от тока нагрузки

а) Внешняя характеристика трансформатора
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б) Зависимость КПД от тока нагрузки
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